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El sistema de purificacién de agua de la USBI Cérdoba se encuentra alimentado en primera instancia
por la toma de la red municipal, el agua distribuida es almacenada en una cisterna general (1)
posteriormente y debido a las dimensiones del edificio el agua es bombeada a presién gracias a un
sistema hidroneumatico (2,3). El agua es conducida a través de tuberias galvanizadas desde el interior
del cuarto de maquinas (4), por debajo del suelo (5) y hacia el interior del edificio, donde es distribuida
en bafios y zonas de lavabos.

El agua, después de haber recorrido una distancia de aproximadamente 50 metros, es recibida en uno
de los cuartos para personal al interior del edificio (5). Alli es desviada a través de una tuberia de tubo
plus con una llave de paso (1,2), la cual permite regular la presién que recibird el sistema de
purificacién de agua (3). Posteriormente el agua es conducida a una llave de nariz (4) donde es utilizada
para el llenado de garrafones, consumo del personal que labora en el edificio.
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OBSERVACIONES

*El sistema de purificaciéon de agua funciona correctamente y es utilizado con frecuencia por el
personal que labora en la USBI Cérdoba.

*La salida de agua se encuentra localizada al interior de un cuarto destinado al uso del personal, donde
a demads se encuentra localizado un lavadero y gavetas para el guardado de productos de consumo

para los mismos.

*Debido al punto anterior, existe la inquietud de que ante el incremento de visitantes al edificio, la
salida de agua purificada se encuentra en un area practicamente de acceso restringido para personas
ajenas al inmueble, y esto llegue a ser un inconveniente en el futuro.

*Atendiendo a los puntos anteriores, se informd a quien realiza la supervisién del estado actual del
sistema de purificacidon de agua en esta entidad que se pretenderia en un futuro préximo, plantear una
reubicacién para que el sistema de purificacion de agua, se encuentre en un punto mas accesible a los

visitantes de la USBI Cérdoba.
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Isométrico, Instalacion de sistema de purificacion de agua en la
USBI, Cérdoba
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